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OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

o art. 4 ust. 1 pkt [ Ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U,
z 2017 r., poz. 1261),

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z2018 1, poz. 1152),

e §201 § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych sprawozdaniach z badan probek wody wykonanych w ramach kontroli
wewngetrznej przez Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0. oraz w ramach nadzoru sanitarnego
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gréjcu z urzadzenia wodociggowego
Debnowola zgodnie z wymaganiami ww., rozporzadzenia, przedstawionych w ponizszej tabeli:

Data Punkt poboru probki wody Nr sprawozdania z badan |Laboratorium
poboru wykonujace badanie
28.02.2018 Debnowola 67, gm, Warka 204 z dnia 06.03.2018 r. PSSE w Radomiu

Publiczne Gimnazjum

27.062018 Debnowola, gm. Warka 1300/S z dnia 06.07.2018 1. PSSE w Radomiu

Stacja Uzdatniania Wody —woda
wprowadzana do sieci wodociaggowej

18.07.2018 Debnowola, gm. Warka 1487/8 z dnia 02.08.2018 . PSSE wRadomiu

Stacja Uzdatniania Wody —woda
wprowadzana do sieci wodociggowsj

21.11.2018 Debnowola 67, gm. Warka 2552/8 z dnja 28.11.2018 r. PSSE w Radomiu

Publiczna Szkota Podstawowa

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gréjcu stwierdza
przydatnosé wodv do spozveia

z wodociggu publicznego w Debnowoli o produkceji wody do 100 ni’/dobe

zarzadzanego przez Zaklad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z o.0.
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Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdan z badan probek wody

- nr 204 z dnia 06.03.2018 r. (pobor dnia 28.02.2018 r.) pobranej w ramach nadzoru sanitarnego przez
Pafistwowego Powiatowego Inspektora w Gréjcu z punktu kontrolnego w Publicznym Gimnazjum w
De¢bnowoli, gm. Warka,

- ar 2552/S z dnia 28.11.2018 . (pobdr dnia 21.11.2018 1.) pobranej w ramach kontroli wewnetrznej
przez Zaklad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z o0.0. z punktu kontrolnego w Publicznej Szkole
Podstawowe] w Debnowoli, gm. Warka,

wykazata zgodno$¢ w badanym =zakresie z wymaganiami rozporzadzema Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.
2294).

Analiza sprawozdania nr 1300/S z dnia 06.07.2018 . (pobor dnia 27.06.2018 r.) z badania prébki wody
pobrane] w ramach kontroli wewnetrzmej ze Stacji Uzdatniania Wody w Debnowoli, wykazala
przekroczenie zawartodci zelaza 1 manganu, powtome badanie wody z tego samego punktu sprawozdanie
ar 1487/S z dnia 02.08.2018r. (pobdr dnia 18.07.2018r) wykazalo prawidlowa warto$é tych
parametréw. Pozostale parametry wykazaly zgodno$¢ w badanym zakresie z wymaganiami
rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gréjcu stwierdza, ze Woda dostarczana przez wodociag
publiczny Debnowola zarzadzany przez Zaklad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0. jest przydatna
do spozycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu wydania nowej oceny.

Ocene jakosci wody dla urzgdzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wode w Debnowoli wydano w celu
poinformowania jednostek samorzadowych oraz konsumentéw o jakosci wody.

Otrzyvmuge:

1. Zaklad Ustug Komunalnych w Warce Sp. z 0.0. ul. Farna 4, 05-660 Warka,
2. Urzad Miejski, Pl. Czarnieckiego [, 05-660 Warka,

@aa.

Sporzgdzita: Eliza Pielach
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